
PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

PODDASZE

S130

0,50

DN20

22 x 1,5

6200 W

DN20

P13

S130

0,50

DN15

DN20

28 x 1,5

8305 W

P14

S130

3,05

DN20

DN25

28 x 1,5

7075 W

28 x 1,5

14566 W

P15

54 x 1,5

74285 W

35 x 1,5

21640 W

A

035 Korytarz

5

Φ=692 W

21K-S/600

[1000 mm]

20 °C

DN15

15 x 1,2

692 W

6012_p

1,00

DN15

54 x 1,5

98237 W

P16

06 Rehabilitacja Φ=487 W

11K/600

[1200 mm]

24 °C

06 Rehabilitacja Φ=499 W

11K/600

[1200 mm]

24 °C

DN15

6012_p

1,00

DN15

6012_p

1,00

DN15

DN15

S130

0,50

DN15

DN15

15 x 1,2

1692 W

S130

0,50

DN15

DN15

15 x 1,2

651 W

66,7 x 1,5

100567 W

05 Rehabilitacja Φ=410 W

22K/600

[600 mm]

24 °C

04 RehabilitacjaΦ=1299 W

33K/600

[1200 mm]

24 °C

DN15

6012_p

2,00

DN15

6012_p

1,00

DN15

DN15

S130

0,50

DN20

DN25

28 x 1,5

9672 W

66,7 x 1,5

103968 W

S130

6,00

DN20

DN32

35 x 1,5

19459 W

66,7 x 1,5

113641 W

P17P18P19

18 x 1,2

2641 W

15 x 1,2

1234 W

22 x 1,5

6261 W

22 x 1,5

5163 W

22 x 1,5

4052 W

18 x 1,2

2150 W

18 x 1,2

3054 W

22 x 1,5

3575 W

15 x 1,2

687 W

18 x 1,2

3526 W

18 x 1,2

2623 W

18 x 1,2

1716 W

28 x 1,5

7254 W

28 x 1,5

8268 W

28 x 1,5

9194 W

S130

2,81

DN20

DN20

22 x 1,5

5821 W

P20

22 x 1,5

3399 W

22 x 1,5

4641 W

S130

0,50

DN20

DN20

22 x 1,5

5859 W

P21

18 x 1,2

2938 W

66,7 x 1,5

133100 W

Z węzła ciepłowniczego

66,7 x 1,5

144781 W

66,7 x 1,5

138922 W

15 x 1,2

286 W

S130

0,50

DN15

DN15

15 x 1,2

986 W

66,7 x 1,5

99916 W

S130

0,50

DN15

DN15

S130

0,50

DN15

DN15

18 x 1,2

2105 W

22 x 1,5

6200 W

S130

0,50

DN15

DN15

18 x 1,2

2312 W

54 x 1,5

95925 W

S130

0,50

DN15

DN15

66,7 x 1,5

102259 W

15 x 1,2

1709 W

P9

DN15

66,7 x 1,5

145010 W

S130

6,00

DN20

DN25

P1P2P3

22 x 1,5

4156 W

22 x 1,5

3189 W

P4P5P6P7P8P12

22 x 1,5

4111 W

P9P11 P10

28 x 1,5

5285 W

22 x 1,5

3151 W

18 x 1,2

2114 W

18 x 1,2

2468 W

18 x 1,2

2248 W

18 x 1,2

2158 W

022 Warsztat Φ=1934 W

22K/600

[1800 mm]

20 °C

021 MagazynΦ=820 W

21K-S/600

[1000 mm]

16 °C

025 MagazynΦ=718 W

21K-S/600

[800 mm]

16 °C

024 Magazyn Φ=748 W

21K-S/600

[800 mm]

16 °C

023 Magazyn Φ=578 W

21K-S/600

[800 mm]

16 °C

35 x 1,5

26036 W

010 SzatniaΦ=1042 W

22K/600

[1400 mm]

24 °C

011 Umywalnia
Φ=554 W

21K-S/600

[1000 mm]

24 °C

033 SzatniaΦ=763 W

33K/600

[720 mm]

24 °C

54 x 1,5

71927 W

031 Magazyn Φ=389 W

11K/600

[800 mm]

16 °C

014 Szatnia
Φ=748 W

22K/600

[1120 mm]

24 °C

DN15

6012_p

1,00

DN15

020 Magazyn

8

Φ=1360 W

22K/600

[1400 mm]

16 °C

DN15

6012_p

2,00

DN15

S130

0,50

DN20

DN20

22 x 1,5

5911 W

6012_p

6,00

DN15

DN15

6012_p

2,00

DN15

DN15

6012_p

2,00

DN15

6012_p

1,00

DN15

DN15

15 x 1,2

578 W

15 x 1,2

1326 W

S130

0,50

DN20

DN15

28 x 1,5

8665 W

S130

0,50

DN20

DN20

28 x 1,5

11134 W

S130

0,50

DN20

DN20

35 x 1,5

15290 W

22 x 1,5

3894 W

S130

1,86

DN20

DN15

35 x 1,5

19184 W

18 x 1,2

2995 W

S130

0,50

DN20

DN15

35 x 1,5

31806 W

18 x 1,2

2235 W

15 x 1,2

916 W

S130

2,45

DN20

DN20

42 x 1,5

34154 W

22 x 1,5

5240 W

S130

0,50

DN20

DN20

42 x 1,5

39394 W

22 x 1,5

7632 W

S130

0,50

DN15

DN15

42 x 1,5

47027 W

S130

0,50

DN20

DN25

42 x 1,5

49141 W

22 x 1,5

2941 W

42 x 1,5

54425 W

54 x 1,5

60651 W

DN15

6012_p

1,00

DN15

S130

0,50

DN20

DN20

42 x 1,5

56350 W

22 x 1,5

4301 W

18 x 1,2

1740 W

S130

0,83

DN20

DN25

28 x 1,5

10887 W

54 x 1,5

61040 W

18 x 1,2

2054 W

DN15

15 x 1,2

1360 W

S130

0,50

DN15
18 x 1,2

2045 W

DN15

S130

0,50

DN15

DN15

18 x 1,2

1924 W

S130

0,50

DN15

DN15

6012_p

1,00

DN15

15 x 1,2

389 W

DN15

S130

0,50

DN15

DN15

15 x 1,2

1596 W

54 x 1,5

72689 W

6012_p

1,00

DN15

S130

0,50

DN15

DN15

DN15

15 x 1,2

763 W

6012_p

2,00

DN15

DN15

15 x 1,2

820 W

54 x 1,5

74285 W

A

15 x 1,2

1535 W

18 x 1,2

2714 W

22 x 1,5

3996 W

S130

2,46

DN15

22 x 1,5

2754 W

DN20

22 x 1,5

1934 W

18 x 1,2

2740 W

35 x 1,5

24676 W

DN15

S130

0,50

DN15

15 x 1,2

1113 W

18 x 1,2

2349 W

15 x 1,2

1602 W

15 x 1,2

1225 W

28 x 1,5

8442 W

DN15

6012_p

2,00

DN15

015 Szatnia
Φ=1176 W

33K/300

[1400 mm]

24 °C

DN15

3,00

18 x 1,2

1176 W

6012_p

DN15

015 Szatnia

33K/300

[1400 mm]

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

PODDASZE

20 Magazyn

11KV/600o

[1000 mm]

21 Obieralnia

21KV-S/600o

[1000 mm]

24 Korytarz

22KV/600

[920 mm]

0.10 R3

29 Łazienka

22KV/600o

[1200 mm]

28 Pom. biurowe

22KV/600

[1000 mm]

27 Magazyn

11KV/600o

[800 mm]

26 Magazyn

21KV-S/600o

[1000 mm]

0.9 R4

0.8 R3

1 Hol

33KV/300

[1800 mm]

18 Kuchnia

22KV/600o

[1400 mm]

18 Kuchnia

22KV/600o

[1400 mm]

0.7 R5

1 Hol

33KV/300

[800 mm]

17 Jadalnia

33KV/300

[2000 mm]

17 Jadalnia

33KV/300

[2000 mm]

17 Jadalnia

33KV/600

[1600 mm]

17 jadalnia

33KV/600

[1600 mm]

0.6 R3

17 Jadalnia

33KV/300

[2000 mm]

17 Jadalnia

33KV/300

[2000 mm]

17 Jadalnia

33KV/300

[2000 mm]

0.5 R4

1 Hol

33KV/600

[1400 mm]

6 WC

22KV/600o

[800 mm]

8 WC

22KV/600o

[800 mm]

9 Pom. biurowe

22KV/600

[920 mm]

0.4 R5

3 Pom. biurowe

33KV/600

[1200 mm]

4 Pom. biurowe

22KV/600

[800 mm]

4 Pom. biurowe

22KV/600

[800 mm]

4 Pom. biurowe

22KV/600

[800 mm]

5 Pom. biurowe

22KV/600

[920 mm]

0.3 R3

2 Pom. biurowe

22KV/600

[1400 mm]

35 Recepcja

11KV/600

[1000 mm]

35 Recepcja

11KV/600

[1000 mm]

1 Hol

33KV/300

[2000 mm]

16 Klatka schodowa

11KV/600

[800 mm]

0.2 R6

10 Pom. biurowe

22KV/600

[920 mm]

11 Sala zajęć

33KV/600

[1000 mm]

11 Sala zajęć

33KV/600

[1000 mm]

11 Sala zajęć

33KV/600

[1000 mm]

15 Pom. biurowe

22KV/600

[920 mm]

15 Pom. biurowe

22KV/600

[920 mm]

0.1 R2

12 Zakrystia

33KV/500

[600 mm]

1 Hol

22KV/600

[1400 mm]

1.16 R4

154 Pokój

11KV/600o

[1200 mm]

154 Pokój

11KV/600o

[1200 mm]

1.17 R5

149 Pokój

11KV/600o

[1200 mm]

149 Pokój

11KV/600o

[1200 mm]

148 Aneks

11KV/600o

[400 mm]

1.15 R3

147 Pokój

11KV/600o

[920 mm]

147 Pokój

11KV/600o

[920 mm]

1.14 R3

155 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

155 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

1.12 R3

144 Pokój

11KV/600o

[920 mm]

144 Pokój

11KV/600o

[920 mm]

1.13 R3

158 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

158 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

1.11 R2

159 Pom. socjalne

21KV-S/600o

[920 mm]

164 Pok. pielęgniarek

22KV/600o

[1400 mm]

143 Klatka schodowa

11KV/600

[800 mm]

1.10 R6

168 Personel

22KV/600o

[1400 mm]

167 Sala

33KV/300

[1200 mm]

167 Sala

33KV/300

[1200 mm]

167 Sala

33KV/300

[1200 mm]

167 Sala

33KV/300

[1200 mm]

166 Pok. pielęgniarek

22KV/600o

[1200 mm]

1.8 R4

136 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

136 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

136 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

1.9 R5

139 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

139 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

139 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

1.7 R3

135 Pokój

11KV/600o

[920 mm]

1.6 R4

131 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

131 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

127 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

100 Klatka schodowa

11KV/600

[800 mm]

1.5 R3

126 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

122 Pokój

11KV/600o

[400 mm]

1.3 R3

121 Pokój

11KV/600o

[400 mm]

118 Pokój

11KV/600o

[1200 mm]

1.4 R4

103 Pokój

21KV-S/600o

[400 mm]

103 Pokój

21KV-S/600o

[400 mm]

104 Pokój

11KV/600o

[1200 mm]

1.1 R5 1.2 R5

115 Pokój

11KV/600o

[1000 mm]

113 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

113 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

112 Aneks

11KV/600o

[400 mm]

111 Aneks

11KV/600o

[400 mm]

108 Pokój

11KV/600o

[1000 mm]

110 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

110 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

20 Magazyn

11KV/600o

[1000 mm]

274 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

2.20 R3

275 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

2.19 R3

280 Pokój

21KV-S/600o

[520 mm]

281 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

2.18 R3

284 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

285 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.17 R3

269 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

273 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

2.15 R3

289 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

288 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.16 R3

265 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

268 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.14 R3

262 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

259 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.13 R3

255 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

258 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.12 R3

251 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

250 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.11 R6

293 Korytarz

11KV/600

[600 mm]

293 Korytarz

11KV/600

[600 mm]

293 Korytarz

11KV/600

[600 mm]

293 Korytarz

11KV/600

[600 mm]

293 Korytarz

11KV/600

[600 mm]

293 Korytarz

11KV/600

[600 mm]

2.10 R3

246 Pokój

22KV/600o

[800 mm]

247 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.8 R4

239 Pokój

11KV/600o

[800 mm]

239 Pokój

11KV/600o

[800 mm]

235 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

2.9 R5

240 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

241 Pokój

11KV/600o

[800 mm]

241 Pokój

11KV/600o

[600 mm]

242 Aneks

11KV/600o

[600 mm]

2.7 R3

234 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

230 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.6 R3

225 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

229 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.5 R3

224 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

220 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

2.4 R3

219 Pokój

11KV/600o

[520 mm]

216 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

2.2 R5 2.3 R4

210 Aneks

11KV/600o

[520 mm]

209 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

209 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

207 Pokój

11KV/600o

[1000 mm]

202 Pokój

21KV-S/600o

[400 mm]

202 Pokój

21KV-S/600o

[400 mm]

206 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

2.1 R5

213 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

212 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

212 Pokój

21KV-S/600o

[600 mm]

211 Aneks

11KV/600o

[520 mm]

3.18 R2

343 Pokój

33KV/600o

[1200 mm]

3.17 R3

345 Pokój

22KV/600o

[1200 mm]

345 Pokój

22KV/600o

[1200 mm]

3.16 R3

341 Pokój

22KV/600o

[1400 mm]

341 Pokój

22KV/600o

[1600 mm]

3.15 R4

340 Pokój

22KV/600o

[600 mm]

340 Pokój

22KV/600o

[600 mm]

346 Pokój

22KV/600o

[1000 mm]

3.14 R3

336 Pokój

22KV/600o

[1000 mm]

337 Pokój

22KV/600o

[1000 mm]

3.13 R2

333 Pokój

33KV/600o

[1200 mm]

3.12 R2

332 Pokój

33KV/600o

[920 mm]

3.10 R2

329 Pokój

33KV/600o

[1200 mm]

3.11 R6

352 Korytarz

11KV/600

[520 mm]

352 Korytarz

11KV/600

[520 mm]

352 Korytarz

11KV/600

[520 mm]

352 Korytarz

11KV/600

[520 mm]

352 Korytarz

11KV/600

[520 mm]

349 Pokój

22KV/600

[1600 mm]

3.9 R2

328 Pokój

33KV/600o

[1400 mm]

3.8 R5

324 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

324 Pokój

21KV-S/600o

[1400 mm]

321 Pokój

33KV/600o

[1600 mm]

3.7 R4

318 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

318 Pokój

21KV-S/600o

[720 mm]

316 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

3.6 R4

315 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

312 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

3.4 R23.2 R2

310 Pokój

21KV-S/600o

[1000 mm]

306 Pokój

21KV-S/600o

[920 mm]

308 Pokój

21KV-S/600o

[800 mm]

3.5 R23.3 R2

301 Pokój

22KV/600o

[1200 mm]

303 Pokój

22KV/600o

[1200 mm]

303 Pokój

22KV/600o

[1200 mm]

3.1 R2

305 Świetlica

33KV/600o

[2000 mm]

305 Świetlica

33KV/600o

[2000 mm]

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 13 Kaplica

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 244 Korytarz

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 244 Korytarz

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 143 Klatka

schodowa i 144 Pokój

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 151 Korytarz

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 3 Pom. biurowe

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 1 Hol

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 293 Korytarz

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 4 Pom. biurowe

S130

0,50

DN15

DN15

DN15

S130

0,50

DN15

54 x 1,5

98930 W

18 x 1,2

3485 W

35 x 1,5

28080 W

35 x 1,5

22179 W

18 x 1,2

2497 W

18 x 1,2

3725 W

Rozdzielacz

ogrzewania podłogowego

07 Rehabilitacja

Rozdzielacz

ogrzewania podłogowego

08 Fizykoterapia

Rozdzielacz

ogrzewania podłogowego

13 Kaplica

0.03A R6

0.02A R8

0.01A R3

0.10 R3

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 293 Korytarz

15 x 1,2

482 W

prowadzenie pod stropem

pomieszczenia 284 Pokój

15 x 1,2

1407W

15 x 1,2

848 W

22 x 1,5

4915 W

18 x 1,2

1491 W

18 x 1,2

1344 W

18 x 1,2

2003 W
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